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betriff t Rev. 000 bis 002 der Installations- und Bedienungsanleitung MyReserve Matrix:

ACHTUNG!  
Die Abbildungen auf folgenden Seiten sind nicht mehr gültig. 
Bitte beachten Sie stattdessen die auf diesen beiden Seiten abgebildeten Darstellungen. 
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Seite 32: Steckerbeschriftung MyReserve Command
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Beschriftung
1 INV (+) Wechselrichter Pluspol
2 INV (-) Wechselrichter Minuspol 
3 PV (+) PV-String Pluspol
4 PV (-) PV-String Minuspol
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Seite 35: MyReserve Command ausschalten

1. Schalten Sie die AC-Spannungsversorgung für den 
MyReserve aus.

2. Schalten Sie den nachgelagerten Wechselrichter 
nach Vorgaben des jeweiligen Herstellers aus. 

3. Drehen Sie den DC-Trennschalter am MyReserve 
Command auf die Position „OFF“.



Seite 35: LED Anzeige MyReserve Command
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1 LED Anzeige

1 Status LED

2 Performance LEDs

3 Bluetooth LED
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